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SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG5n nierezerwowanej - BUDYNEK NR §
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ZESTAWIENIE MOCY ODBIORNIKOW NIEREZERWOWANYCH w bud nr 5
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UWAGI:

1. ROZDZIELNICE RG5n WYKONAC WEDLUG SCHEMATU W DOWOLNYM
SYSTEMIE Z ZACHOWANIEM NASTEPUJACYCH DANYCH:
~Uznizol =1000V
-Uznrob =230/400V
- IP 44 -wykonanie natynkowe
2. ROZDZIELNICE MONTOWAC WE WNEGE OBOK ROZDZIELNICY RG5r
3. Wszystkie zastosowane aparaty winny by¢ réwnowazne projektowanym
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA STUDIO MT'97
ul. Ostoja 38/1 ; 72-005 Przectaw

Projekt przebudowy 1 rozbudowy zespoh budynkéw uniwersyteckich przy al..Piastow 40B w Szczecinie
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszezen ( W tym pomieszczen piwnicznych i
pomieszezen znajdujacych sig na poddaszach budynkéw) na pomieszczenia zwigzane 2 funkcja

dydaktyczna, budowa nowego budynku dydaktycznego ( 3 kondygnacyjnego z wysokim dachem) araz
zagospodarowanie terenu z niezbg¢dng infrastrukturs techniczna

BUDYNEK nr 5 - schemat rozdzielnicy RG5n
Temat rysunku: . .
nierezerwowanec

Szczecin al..Piastow 40b, dz nr 2/7 ; 2/8 obr 1049 m. Szczecin
Inwestor' UNIWERSYTET SZCZECINSKI

' al. Papieza Jana Pawla 11 31, 70-453 Szczecin =
Ryszard Filipowicz upr. nr 13/82/89
Stawomir Holojda upr. nr ZAP/0095/POOE/08
[PROJ.BUD.-WYK, INST.ELEKTR. 08-10.2019
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SCHEMAT ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG5r rezerwowanej - BUDYNEK NR 5
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UWAGI:

1. ROZDZIELNICE RG5r WYKONAC WEDLUG SCHEMATU W DOWOLNYM
SYSTEMIE Z ZACHOWANIEM NASTEPUJACYCH DANYCH:
« U zn izo} =1000 V
- Uznrob =230/400 V
- IP 44 -wykonanie natynkowe
2. ROZDZIELNICE MONTOWAC WE WNECE OBOK ROZDZIELNICY RGSn

3. Wszystkie zastosowane aparaty winny byé rdwnowazne projektowanym
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA STUDIO MT'97
‘ _ ul. Ostoia 38/1 ; 72-005 Przectaw !
Projekt przebudowy i rozbudowy zespolu budynkéw uniwersyieckich przy al. Piastow 40B w Szczecinie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czgéci pomieszezedn ( w tym pomieszczen piwnicznych i pomieszezen majdujacych sig na poddaszach budynkéw) na

pomieszczenia zwiazane z funkeja dydaktyczng, budowa nowego budyvnku dydaktveznego ( 3 kondygnacvjnego z wysokim dachem) oraz
zagospodarowanie terenu z niezbedng infrastruktura techniczna

BUDYNEK nr 5 - schemat rozdzielnicy RGS5r rezerwowangj
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